
 
  Decreto 

MAP 
55/2003 e 
ss.mm. 

Limiti 
migliori 
tecnologie 
disponibili 

Dati 2011 
(da Report 
ENEL 2011) 

Dati 2012 
(da Report 
ENEL 2012) 

AIA 
rilasciata 
nel 2013 

TN2 6.000 h -- 6.859 h 6.575 7.500 h 
TN3 6.000 h -- 7.418 h 6.650 7.500 h 

Ore di 
funzionamento 

TN4 6.000 h -- 8323 h 7.003 h 7.500 h 
Quantità di 
carbone 
utilizzato 

Intero impianto 3.600.000 
t/a 

-- 4.075.569 t/a 4.336.125 t/a 4.500.000 t/a 

Lim.annuo 2.100 t/a -- 1892,16 t/a 2.051 t/a 2.100 t/a SO2  
Lim.orario 100 mg/nm3 20-150 

mg/Nm3 
  100 mg/nm3 

Lim.annuo 3.450 t/a -- 2971,31 t/a 3.285 t/a 3.450 t/a NOX 
Lim.orario 100 mg/nm3 90-150 

mg/nm3 
  100 mg/nm3 

Lim.annuo -- -- 1640,76 t/a 1.889 t/a 2000 t/a CO 
Lim. orario. 130 mg/nm3 30-50 mg/nm3   120 mg/nm3 
Lim.annuo 260 t/a -- 55,24 t/a 63 t/a 160 t/a 
Lim. mensile 35 t/a --    
Lim.giornaliero    8 mg/nm3 

Polveri 

Lim.orario 15 mg/nm3 
5-10 mg/nm3 

  10 mg/nm3 
Lim.annuo -- -- 19,64 t/a 17 t/a 195 t/a Ammoniaca 
Lim.orario 5 mg/nm3 <5mg/nm3   5 mg/nm3 

 
 


